
新規レポート

使用機器: testo 875-2i

業務 漏水部を明らかにする

60354686 標準 32°レンズ:SN:

会社 有限会社セイケン
平塚市出縄84-5

青木考助検査員

顧客 ○○様

神奈川県茅ケ崎市××

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/15
11:07:25

IV_00643.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

コーキング部に温度低下がみられます。備考:
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新規レポート

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/15
11:08:07

IV_00644.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

コーキング部に温度低下がみられます。備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/15
11:08:55

IV_00647.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:
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新規レポート

ヒストグラム: プロファイル:

コーキング部に温度低下がみられます。備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/15
11:09:21

IV_00648.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

コーキング部に温度低下がみられます。備考:
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新規レポート

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/15
11:24:10

IV_00670.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

空気だまりにしては温度差がありすぎます。備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/15
11:26:21

IV_00673.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:
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新規レポート

ヒストグラム: プロファイル:

一部温度が高くなっています。
水は空気よりも温度変化が緩やかなため、温度が低い所では高く出ます。
そのため、漏水の可能性があります。

備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/15
11:27:07

IV_00676.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

一部温度が高くなっています。備考:
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新規レポート

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/15
11:20:53

IV_00666.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

特に問題は見当たりません。備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/15
11:13:02

IV_00649.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

一部不自然な温度低下がみられます。備考:
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新規レポート

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/07/15
11:13:14

IV_00650.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

ヒストグラム: プロファイル:

一部不自然な温度低下がみられます。備考:

一部漏水がみられました。
コーキング等の劣化も激しく、何らかの対処が必要です。

2016/07/21 ,

青木考助

レビュー:
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