
漏水調査

使用機器: testo 875-2i

業務 赤外線サーモグラフィにより漏水部を明らかにする

60354686 標準 32°レンズ:SN:

会社 有限会社セイケン
平塚市出縄84-5

青木良浩（雨漏り診断士）検査員

顧客

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/04/12
10:19:05

IV_00388.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

プロファイル:

全体的に窓廻りに温度低下がみられます。陽はカメラ右上後方から差しており、上部の温度が低いのは
影などの影響ではないことが分かります。

備考:
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漏水調査

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/04/12
10:17:30

IV_00387.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

プロファイル:

この面の三階向かって右側の写真です。温度スケールを狭くしたところこのように温度低下がはっきりとわ
かります。

備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/04/12
10:19:21

IV_00390.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

プロファイル:
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漏水調査

プロファイル:

やはり五階より上が顕著に温度低下がみられます。備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/04/12
10:21:23

IV_00392.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

プロファイル:

向かって左側窓は換気しているため温度が低くなっていますが、それ以外の窓廻りや目地の温度低下は
コーキング劣化によるものです。

備考:
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漏水調査

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/04/12
10:22:30

IV_00395.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

プロファイル:

コーキング劣化による温度低下がみられます。備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/04/12
10:23:37

IV_00397.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

プロファイル:
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漏水調査

プロファイル:

空気溜まりではない温度低下をしています。また、目地廻りも不自然な温度低下がみられます。備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/04/12
10:26:09

IV_00401.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

プロファイル:

六階目地が痛んでいます。1度以上の温度低下がみられます。備考:
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漏水調査

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/04/12
10:27:28

IV_00403.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

プロファイル:

三階目地劣化部です。2度以上温度低下がみられるため、環境にもよりますが特に劣化が酷いことが分
かります。

備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/04/12
10:28:17

IV_00405.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

プロファイル:
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漏水調査

プロファイル:

目地の劣化がみられます。備考:

画像データ: 日付:
測定時刻:

ファイル:

2016/04/12
10:32:49

IV_00409.BMT

放射率:
反射温度: [°C]:

0.93
20.0

プロファイル:

目地の劣化が酷いです。備考:

今回水漏れしているということですが、コーキングが原因だと判断しました。コーキング部と外壁防水剤との剥離で
コーキングの保護がなくなり、コーキングが何らかの理由で変質、劣化した為水が浸入し、漏水したものと考えま
す。

2016/04/14 ,

青木良浩（雨漏り診断士）

レビュー:
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